
LABORATOIRE SWDE
Zoning Industriel
Avenue de l'Espérance,14
6220 FLEURUS
BELGIQUE

Date : 25/04/23 15:00

Rapport d'analyse N°: 251356 -1

Commentaires sur le rapport:

Aucun

Echantillons et identifications :

N° dem. No échant. Prélevé le Réceptionné le Information échantillon Référence client* Statut

251356 1036567 18/04/23 19/04/23 08:04:00 cartouche
filtrante"purityC150Quell"

Centre administratif rue des
Marronniers 4

Validé

Le Laboratoire ne fournit pas d'avis ou d'interprétations de résultats d'analyse, hormis les interprétations faisant
intégralement partie d'une méthode d'essai.

Le Laboratoire fournit une interprétation de conformité de l'échantillon par rapport aux valeurs paramétriques
reprises au sein de la législation en vigueur. Veuillez noter que l'incertitude de mesure de la méthode d'essai n'est
pas prise en compte. Celle-ci est toutefois disponible sur simple demande.
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Rapport d'essai
Laboratoire Central

Société wallonne des eaux

Créé par DANIJS le 25/04/23 03:00:07 - Rapport d'essais_Général_V25.rep* : Information fournie par le client



Echant.: 1036567, 2 / 5Laboratoire accrédité
ISO 17025
N°118-TEST

N° demande
No échantillon
Informations Prélèvement

Prélevé le

Prélevé par

Méthode de prélèvement

251356
1036567

18/04/23 10:05:36

BOUQUIAUX_A

Manuelle

Information échantillon

Référence client *

cartouche filtrante"purityC150Quell"

Centre administratif rue des Marronniers 4

Informations LIMS

Type d'échantillon LIMS

Description échantillon LIMS

Catégorie d'eau LIMS

Informations complémentaires

Type de Client

Client

Normes

Informations Laboratoire

Réceptionné le 

Commentaire Bactériologie :

Eau potable

Ech. d'eau de distribution

EAU DE DISTRIBUTION

EXTERIEUR

Administration communale de Perwez

Code de l'Eau-Art. D185, annexe XXXI

19/04/23 08:04:00

En accord avec la norme ISO 8199, il convient de joindre aux résultats bactériologiques les indications suivantes : 
0 : Les micro-organismes n’ont pas été détectés dans le volume étudié (résultat <1).
1-2 : Les micro-organismes sont présents dans le volume étudié (valeur statistiquement non fiable).
3-9 : Le résultat est un nombre estimé de micro-organismes présents dans le volume étudié.

Rapport d'essai
Laboratoire Central

Société wallonne des eaux

prélèvement

Type A Résultats Normes Début méthode
###############################pH sur place 7,0 unités pH   6,5 =< unités pH =< 9,5 18/04/2023 10:05

###############################Chlore combiné 0,02 mg/l Cl2 ''

###############################Chlore libre résiduel 0,07 mg/l Cl2   =< 0,25 mg/l Cl2 ''

###############################Chlore total 0,09 mg/l Cl2 ''

###############################Conductivité à 20 °C sur place 644,0 µS/cm à 20°C   =< 2500,0 µS/cm à 20°C ''

###############################Turbidité sur place 0,3 NTU   =< 2,0 NTU ''

###############################Température 13,0 °C   =< 25,0 °C ''

+###############################Couleur sur place acceptable  acceptable ''

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande
+ : non accrédité
x : analysé hors délai
# : non-conforme
1 : < LOQ, valeur estimée (inférieure à la limite de quantification)
* : Information fournie par le client
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+###############################Odeur sur place acceptable  acceptable ''

+###############################Saveur sur place acceptable  acceptable ''

bactériologie

Bac - Bacto classique Résultats Normes Début méthode
###############################Germes totaux 22°C 0 CFU / ml 19/04/2023 08:22

###############################Bactéries coliformes / 100 ml 0 CFU / 100 ml   =< 0 CFU / 100 ml 19/04/2023 08:22

###############################Escherichia coli / 100 ml 0 CFU / 100 ml   =< 0 CFU / 100 ml ''

###############################Entérocoques intestinaux / 100 ml 0 CFU / 100 ml   =< 0 CFU / 100 ml 19/04/2023 08:22

minérale

Min - Anions partiels Résultats Normes Début méthode
###############################Nitrates 35,8 mg/l NO3   =< 50,0 mg/l NO3 19/04/2023 09:57

###############################Nitrites < 0,025 1 mg/l NO2   =< 0,500 mg/l NO2 ''

###############################Ammonium < 0,025 1 mg/l NH4   =< 0,500 mg/l NH4 ''

###############################TAC 22,3 °f ''

Min - Paramètres manuels Résultats Normes Début méthode
###############################Couleur (Hazen) < 2 1 unité Hz 20/04/2023 09:50

Le prélèvement des échantillons est également couvert par l'accréditation ISO 17025.

Le Laboratoire n’est pas responsable des informations fournies par le client si celles-ci peuvent affecter la validité des résultats. Les informations
fournies par le client sont représentées dans le rapport telles que reçues par celui-ci.

Enfin, nous vous signalons que les résultats, présents dans ce rapport, ne concernent que les échantillons soumis à essais et que la
reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Conclusion:

Nous attirons votre attention que les paramètres analysés répondent aux normes prescrites par le Code de l'Eau-Art. D185,
annexe XXXI.

Ce rapport d'essai a été signé électroniquement

 

                                                                                                       Dr. Jean-Benoit CHARLIER 

                                                                                                          Manager du laboratoire

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande
+ : non accrédité
x : analysé hors délai
# : non-conforme
1 : < LOQ, valeur estimée (inférieure à la limite de quantification)
* : Information fournie par le client



Listes des méthodes d'essais et références normatives
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Listes des méthodes d'essais et références normatives (suite)
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